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Zbiorcza roczna ocena wody na plywalni
Zespolu Szkol Ogolnoksztalcgjcych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
rok 2022

DECYZJA nr 127 /23

Na podstawie:
art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z pdzn. zm.), art. 1, art.4 ust.] pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 22023 r., poz.338), § 4 Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na
plywalniach (t.j. Dz.U. 22022, poz. 1230),
po przeprowadzeniu analizy:
e parametréw jakosci wody na basenie ocenionych na podstawie wymagan, o ktorych mowa
w §3 ust.1 rozporzgdzenia,
e wynikow badan wody na basenie wykonanych przez zarzadzajgcego plywalnia,
e zakresu i czestotliwosci wykonania badan wody przez zarzadzajacego plywalnia oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
e wynikéw badan wody na plywalni wykonanych w ramach kontroli urzedowe;j

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu stwierdza,
ze jako§¢ wody spelniala wymagania, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalni
za wyjatkiem przypadkow jak w uzasadnieniu.

Uzasadnienie:
Plywalnia ZSOMS w Raciborzu funkcjonowala przez okres calego roku 2022r.
z zaplanowang przerwg eksploatacyjng w miesigcach lipiec i sierpien (okres wakacyjny).
Zgodnie z § 3 cyt. Rozporzadzenia zarzadzajgcy plywalnia w sposob ciggly
dokumentowal spelnienie wymagan jakosci wody na plywalni prowadzac biezqgcy
obserwacje, zapisujgc spostrzezenia oraz podejmujgc czynnosci w celu zapewnienia
odpowiedniej jakosci wody. Zarzadzajgcy plywalnig dokumentowal réowniez wyniki
przeprowadzanych 4x dziennie pomiaréw wiasnych pH, potencjatu redox, stgzenia chloru
wolnego i temperatury wody oraz 1x dziennie chloru zwigzanego. Ponadto zarzadzajacy
systematycznie badat jako$¢ wody w laboratorium zewnetrznym. Harmonogram badan
zostal  zatwierdzony przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Raciborzu, badania byly przeprowadzane w laboratorium GBA Polska Sp. z o. o..
Lajski ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu przeprowadzil analize zapisow
prowadzonej kontroli biezacej dla wybranego okresu od 01.10.2022r. do 31.10.2022r.
7 zapisdw wynika, ze eksploatacja ptywalni prowadzona byla prawidlowo, nie wystgpily
zadne incydenty wymiotne ani kalowe. Jedynie pomiary parametru potencjal redox
odbiegaly od normy. ek
5HGR STt URER 0 (60




Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu przeprowadzil réwniez analizg¢ wszystkich
otrzymanych w roku 2022 wynikéw badan kontroli wewngtrznej. W ramach tej kontroli przeprowadzono
lacznie 68 badan. Zakres badan obejmowal: metnos$é, pH, azotany, utlenialnosé, potencjal redox, chlor
wolny, chlor zwigzany, chloroform, XTHM, Ogolng liczbe mikroorganizméw w 36°C, liczbe bakterii
Escherichia coli w 100 ml, liczbe bakterii Legionella sp. w 100 ml, liczbe bakterii Pseduomonas
aeruginosa w 100 ml. Wyniki badan laboratoryjnych spelnialy wymagania Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(t.J. Dz.U. 2 2022, poz. 1230) z wyjatkiem nieprawidtowosci ujetych w tabeli 1.

Tabela 1. Przekroczenia wartosci dopuszczalnych poszczegolnych parametréw jakosci wody na
plywalni - kontrola wewngtrzna przeprowadzana przez zarzgdce

. : Ilos¢
Przekroczenia/ .. .
. . y Miejsce przekroczen/ ;
Lp. nieprawidlowo$ e A v 7 Wynik Norma
ci wystgpienia ilos¢ badan |
..... (suma)
15 przekroczenn | 655mV;635mV;588mV;566mV;602mV
basen duzy / 675mV;714mV;581mV;655mV;710mV |
. _ 21 badan 582mV;566mV;630mV;615mV;587mV .
potencjal redox min.
l parametr v . I e v S 750%%/
fizykochemiczny 1 722mV;655mV;625mV;588mV;572mV | 770%%* mV
16 przekroczen ’ ’ ; ’
basen maly / 678mV;665mV;644mV;662mV;577mV
, 737mV;612mV;625mV;610mV;588mV
21 badan |
696 mV [
. woda
chlor zwiazany wprowadzona do 1 max. 0,2
2 parametr prowz przekroczenie/ 0,26 mg/Il P
. . niecki basenu , mg/l
fizykochemiczny malego 11 badan :
< S i
Ogolna liczna f
mikroorganizméw - 1'0»31(2&2(1)1121 s 1 ﬁ' 20
3 w 36°C/ parametr prowa przekroczenie/ | 66 jtk/Iml n}qx.
v - niecki basenu . jtk/ml
mikrobiologiczny diipaad 11 badan |
g |

* zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
WESSpHETI** 73 LpH L T7,6

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu przeprowadzit kontrolg urzedowa jakosci wody
na plywalni w dniu 19.09.2022 r. Kontrola obejmowata réwniez ocene jakosci wody cieplej z prysznicéw
(obecnos¢ bakterii Legionella sp). Wyniki badan laboratoryjnych spetnialy wymagania Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagan jakim powinna odpowiadaé¢ woda na
plywalniach ( t. j. Dz.U. z 2022, poz. 1230) z wyjatkiem nieprawidlowosci ujetych w tabeli 2.




Tabela 2. Przekroczenia wartosci dopuszezalnych poszezegolnych parametrow jakosci wody na plywalni -
kontrola PIS

Lp. | __I’l zekl oczenia | Miejsce B Wynik . Norma*
woda wprowadzona ‘

do basenu duzego 0,28 mg/l

PR o 0D SO S 1 L max. 0,2 mg/l
E I Zwiazany woda wprowadzona \

| parametr fizykochemiczny do basenu malego 0,39 mg/l

basen maly 0,38 mg/I max. 0,3 mg/I
- chlor wolny woda wprowadzona

parametr fizykochemiczny 4 wp 0,90 mg/I 0,3-0,6 mg/I

do basenu duzego

(%)

potencjat redox basen duzy 704 mV
]_‘)'c‘ll'ametl' ﬁzykochen_llczny ‘ S N By op s mrpan. o T P n]in ] 750 * */770;‘1 sk m \/
‘ basen maty 716 mV

Wskazniki mikrobiologiczne:

Wskazniki o wigkszym znaczeniu zdrowotnym w poréwnaniu z pozostalymi, fizykochemicznymi.
W analizowanym okresie odnotowano pojedynczy przypadek takiej nieprawidlowosci. Podczas kontroli
wewnetrznej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej ilosci Ogolnej liczby mikroorganizméw w wodzie
wprowadzanej do niecki basenu duzego (tabela 1). Sytuacja wymagata podjecia natychmiastowych dzialan
naprawczych.

Wskazniki fizykochemiczne:

W roku 2022 stwierdzono nieprawidlowe wartosci: potencjatu redox, chloru wolnego oraz chloru
zwigzanego (tabela 1 i 2). Potencjal redox — wazny dla prawidlowego przebiegu procesow
technologicznych w tym dezynfekcji wody. Chlor wolny zdefiniowa¢ mozna jako chlor utrzymujacy sie
w wodzie, ktéry jest zdolny do natychmiastowej dezynfekcji zanieczyszczen lub bakterii. Od strony
‘uzytkownika basenu jest to najwazniejszy parametr, ktéry nalezy kontrolowaé regularnie. Zbyt niski
poziom chloru moze powodowaé stopniowy rozwdj bakterii i pogarszanie jakosci wody, natomiast zby(
duza jego ilo$¢ w wodzie prowadzi¢ moze do podraznienr skory i bton sluzowych. Chlor zwigzany to
warto$¢ opisujgca stezenie chloru, ktéry polaczyl sie z organicznymi i nieorganicznymi zwigzkami azotu
w wodzie. Wzrost chloru zwigzanego $§wiadczy o pogorszeniu stanu czystosci wody, moze powodowac
nieprzyjemny zapach chloru na basenie.

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Slgskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego, Katowice
ul. Raciborska 39 za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu w terminic
14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢ wobec Panstwowego Powialowego
Inspektora Sanitarnego w Raciborzu prawa do wmeswma—adwolama Z dniem dorgczenia PPIS w Raciborzu
oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do \vnzeszenm\i‘ddwolanza|, J;izew Strong (ostatniq ze stron) postgpowanica,

decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Paistwowy Powlatowy
INSPEKTOR SANITARNY
Ragiborzu
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